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1. Характеристика Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области
Муниципальное образование Коныпское сельское поселение расположено на северо-востоке европейской части России, в центре Кировской области. Территория сельского поселения входит в состав территории Кирово-Чепецкого муниципального района. Граничит  поселение на севере со Слободским районом, на востоке с Чувашевским сельским поселением, на юге с Филипповским и Поломским сельскими поселениями и на западе с Просницким сельским поселением.

  В состав сельского поселения входят 12 населённых пунктов, административный центр Муниципального образования – д. Малый Конып.

  По данным администрации на 01.01.2020 численность населения Коныпского сельского поселения составляет 962 человека. Основная часть населения (90%) проживает в д. Малый Конып. Остальные 11 населённых пунктов – это небольшие деревни с численностью жителей от 1 до 66 человек. 

В таблице 1 приведены объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса д. Малый Конып. 
В таблице 2 приведены объекты социальной сферы, обслуживаемые жилищно-коммунальным хозяйством.
В таблице 3 приведен перечень и наименование предприятий и организаций д. Малый Конып.
Таблица 1 - Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса д. Малый Конып

	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Жилищный фонд отапливаемый котельной
	ед./м2
	12

	
	в том числе: многоквартирный жилищный фонд
	ед./м2
	12

	2
	Теплоисточники 
	ед.
	1

	
	в том числе: жилищно-коммунального хозяйства
	ед./Гкал
	1/3,44

	3
	Тепловые сети
	км.
	1,796

	
	в том числе: жилищно-коммунального хозяйства
	км.
	1,796


Таблица 2 - Объекты социальной сферы, обслуживаемые жилищно-коммунальным хозяйством

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Многоквартирный жилой фонд
	ед.
	12

	2
	Объекты  образования
	ед.
	2

	3
	Объекты здравоохранения
	ед.
	1

	4
	Объекты  культуры
	ед.
	1

	5
	Прочие
	ед.
	4


Таблица 3 - Перечень и наименование предприятий и организаций                          д. Малый Конып

	№ п/п
	Наименование 
	Вид деятельности

	1
	МУП ЖКХ «Конып»
	Теплоснабжение, водоотведение, водоснабжение, содержание и ремонт жилья


2. Существующая система теплоснабжения д. Малый Конып
Отопление в частных домах от печей и котлов на природном газе, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей.

Теплоснабжение благоустроенных многоквартирных домов и организаций д. Малый Конып идёт от газовой котельной мощностью                   3,44 Гкал./час. Протяжённость в однотрубном исчислении тепловой сети составляет 2200 м. и 1168 м трубопровода горячего водоснабжения. Эксплуатацию данных объектов осуществляет МУП ЖКХ «Конып».

2.1. Общие сведения о системе теплоснабжения
В таблице 4 приведены данные о выработанной тепловой энергии газовой котельной  за 2019 год.

Таблица 4 - Данные о выработанной тепловой энергии газовой котельной  за 2019 год
	
	Гкал

	Выработано тепловой энергии
	4396,9

	Отпущено тепловой энергии
	4280,9

	Потери в тепловых сетях
	759,1


2.2. Общие сведения по теплоисточнику
В таблице 5 приведены основные сведения по теплоисточнику.
В таблице 6 приведен тепловой баланс газовой котельной д. Малый Конып.
Таблица 5 - Основные сведения по теплоисточнику
	Наименова-ние теплоисточ-ника
	Год ввода котель-ной в эксплуа-тацию
	Марка, тип котла, год установки
	Вид топлива, режим работы
	Год капремон-та (послед-ний)
	Мощ-ность котла Гкал/час
	Присоеди-нённая нагрузка на котельную Гкал/год
	Уд. Расход топли-ва,кг у.т./
Гкал
	Уд. Рас-ход эл. энер-гии кВтч/Гкал

	Газовая котельная д.Малый Конып
	2001
	ВК – 21, 2001

ВК – 21, 2011


	Природ-ный газ, водогрейный
	2011

-
	1,72

1,72
	4817,65
	158,0
	22,8


Таблица 6 - Тепловой баланс газовой котельной д. Малый Конып

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Количество

	1
	Установочная мощность котельной
	Гкал/час
	3,44

	2
	Количество вырабатываемого тепла
	Гкал/год
	4396,9

	3
	Отпущено тепла 2017 г.
	Гкал/год
	3521,8

	4
	Удельный расход условного топлива
	кг у.т./Гкал
	158,0

	5
	Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло
	кВтч/Гкал
	22,8

	6
	Годовой расход топлива
	Тыс.т.у.т./год
	601,2

	7
	Годовой расход топлива
	Тыс.м3/год
	698,6

	8
	Годовой расход электроэнергии
	Тыс.кВт.ч./год
	100,523

	9
	КПД котельной
	%
	90

	10
	Потребление тепловой энергии, всего 
	Гкал/год
	4396,9

	11
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/год
	759,1

	12
	Потери в тепловых сетях
	%
	17,3

	13
	Отпуск тепловой энергии котельной
	Гкал/год
	3754,2

	
	собственные нужды котельной
	Гкал/год
	116,0

	
	собственные нужды котельной
	%
	2,4


2.3. Характеристика тепловых сетей

В таблице 7 приведена характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Таблица 7 - Характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении
	Год постройки
	Диаметр, мм
	Длина участка, п.м.

	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теплосеть
	ГВС
	Подземной прокладки
	Надземной прокладки

	
	
	
	
	Теплосеть
	ГВС
	Теплосеть
	ГВС

	2002
	219
	32,0
	-
	32,0
	-
	-
	-

	2002
	159
	518,0
	
	518,0
	-
	
	

	1980
	133
	483,0
	-
	381,0
	
	102,0
	-

	
	108
	590,0
	68,5
	590,0
	68,5
	-
	-

	
	89
	159,0
	78,5
	59,0
	78,5
	100,0
	-

	
	76
	-
	247,5
	-
	196,5
	-
	51,0

	
	63ПП
	116,0
	-
	116,0
	-
	-
	-

	
	60
	-
	78,5
	-
	78,5
	-
	

	2001
	57
	499,0
	265,0
	487,0
	214
	12,0
	51,0

	
	50ПП
	-
	50,0
	-
	50
	-
	-

	
	40
	30,0
	183,5
	30,0
	183,5
	-
	

	
	32
	-
	147,0
	-
	141
	-
	6,0

	
	25
	-
	49,5
	-
	49,5
	-
	

	ИТОГО
	
	2427,0
	1168,0
	2213,0
	1060,0
	214,0
	108,0


2.4. Зона действия газовой котельной д. Малый Конып
Газовая котельная д. Малый Конып расположена на ул.Новой и подаёт тепло в благоустроенные дома и здания учреждений, расположенных на ул.Новой.
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В таблице 8 представлена спецификация потребителей.
Таблица 8 - Спецификация потребителей.

	№ п/п
	Адрес потребителя тепла
	Характеристика потребителей  тепла

	
	
	Наиме-нова-ние
	Год постройки
	Этажность
	Объём зданий, м3
	Пло-щадь зда-ний, м2
	Часовой расход тепла на отопление, Гкал/час
	Часовой расход тепла на ГВС, Гкал/час
	Потребление энергии за год,

Гкал

	1
	Ул. Новая 1
	Жил. дом
	1978
	3
	5853
	
	0,145
	0,01
	238,21

	2
	Ул. Новая 2
	Жил. дом
	1979
	3
	5836
	
	0,144
	0,01
	225,67

	3
	Ул. Новая 3
	Жил. дом
	1979
	3
	5271
	
	0,130
	0,01
	250,65

	4
	Ул. Новая 4
	Жил. дом
	1980
	3
	5252
	
	0,130
	0,01
	205,70

	5
	Ул. Новая 7
	Жил. дом
	1977
	2
	2894
	
	0,082
	0,01
	149,34

	6
	Ул. Новая 8
	Жил. дом
	1982
	2
	6030
	
	0,155
	0,01
	236,32

	7
	Ул. Новая 9
	Жил. дом
	1977
	2
	3010
	
	0,082
	0,01
	154,02

	8
	Ул. Новая 10
	Жил. дом
	1979
	2
	2917
	
	0,083
	0,01
	153,63

	10
	Ул. Новая 21
	Жил. дом
	1990
	2
	1625
	
	0,050
	0
	124,11

	11
	Ул. Новая 24
	Жил. дом
	1984
	2
	423
	
	0,025
	0
	62,05

	12
	Ул. Новая 7А
	Жил. дом
	2015
	3
	4120
	
	0,106
	0,01
	147,65

	
	Итого по жилью
	43231
	
	1,132
	
	1947,35

	13
	Ул. Новая
	Дом культуры
	1982
	2
	5210
	
	0,087
	0
	169,9

	14
	Ул. Новая
	Детсад
	1985
	2
	5061
	
	0,094
	0,01
	157,53

	15
	Ул. Новая
	ФАП
	1986
	1
	572
	
	0,012
	0
	30,38

	16
	Ул. Новая
	Школа
	1986
	2
	10077
	
	0,181
	0
	410,39

	
	Итого по бюджету
	20920
	
	0,374
	
	768,2

	17
	Ул. Новая
	Баня
	1978
	1
	1066
	
	0,022
	0
	58,89

	18
	Ул. Новая
	Столовая
	1978
	1
	1392
	
	0,024
	0
	93,81

	19
	Ул. Новая
	Адм.СПК
	1978
	1
	1471
	
	0,033
	0
	108,54

	
	Итого прочие
	3929
	
	0,079
	
	261,04

	20
	Ул. Новая
	Гараж
	2001
	1
	434,1
	
	0,013
	0
	23,22

	21
	Ул. Новая
	Газовая котельн.
	2001
	3
	2951
	
	0,015
	0
	47,79

	
	Итого собственное производство
	33851
	
	0,025
	
	71,01

	
	ИТОГО
	
	
	
	71465,1
	
	1,61
	0,1
	3047,8


В таблице 9 представлено потребление тепловой энергии по всем видам потребителей в 2019 году.

Таблица 9 - Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей в 2019 году

	№ п/п
	Наименование группы потребителей
	Гкал.
	Доля, %

	1
	Жилой фонд
	2268,6
	51,6

	2
	Бюджетные учреждения
	920,8
	21,0

	3
	Прочие потребители
	259,9
	5,9

	4
	Собственные нужды котельной
	116,0
	2,6

	5
	Собственное производство
	72,5
	1,6

	6
	Потери
	759,1
	17,3

	
	ИТОГО
	4396,9
	100


На рисунке 1 представлена структура потребления тепловой энергии д.Малый Конып.
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Рисунок 1 - Структура потребления тепловой энергии д. Малый Конып
2.5. Индивидуальное теплоснабжение
Индивидуальные жилые дома в поселении отапливаются каменными  печами, лишь на д.Малый Конып, д.Исаковцы отапливаются природным газом. Основным видом топлива для печей являются дрова – отходы от лесопереработки и аренда делянок. Заготовка древесины так же производится специализированными организациями.

Количество индивидуальных котлов работающих на природном газе - 113 ед.

Общая отапливаемая площадь частного сектора - 9341,3 тыс.м2, в том числе:

- 6663,2 тыс. м2 - отапливаемых природным газом;

- 2678,1тыс. м2 - отапливаемых дровами.

Количество человек, пользующихся индивидуальным газовым отоплением - 286 чел.

В таблице 10 представлена характеристика индивидуального теплоснабжения частного сектора д. Малый Конып.

Таблица 10 - Характеристика индивидуального теплоснабжения частного сектора д. Малый Конып.

	Жилые дома
	в том числе муниципальный жилищный фонд

	Количество, ед.
	Общая площадь, м2
	Количество, ед.
	Общая площадь, м2

	121
	9515,3
	11
	809,0


3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
Жилищный фонд  Коныпского сельского поселения  на 01.01.2020 г. составляет – 25800 м2. В застройке преобладают индивидуальные жилые дома (91% от общего числа домов), построенные в основном из дерева. Многоквартирный жилищный фонд представлен 2-3 этажными жилыми домами в кирпичном исполнении. Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 12800 м2. За последние четыре года эта площадь не изменилась, так как ведётся строительство только индивидуальной жилой застройки. На территории д. Малый Конып 12 многоквартирных домов имеют систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь домов составляет 9532,7  м2.  В 2015 году по программе переселения из ветхого жилья был построен новый дом по ул. Новой, д. 7А, а жилой дом № 35 по      ул. Труда был снесен. Дальнейшее строительство новых многоквартирных домов в ближайшее будущее не предвидится, т.е. увеличение тепловой нагрузки на газовую котельную не будет.

4. Описание ситуации в системе теплоснабжения
4.1. Анализ непроизводственных потерь тепловой энергии
Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на три  основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Сегодня перед администрацией Кирово-Чепецкого района и МУП ЖКХ «Конып» стоит проблема реконструкции системы теплоснабжения объектов д.Малый Конып. Основные экономические показатели деятельности МУП ЖКХ «Конып»  приведены в таблице 11,12.

Таблица 11 - Краткая характеристика теплоисточника МУП ЖКХ «Конып»
	Марка котла
	Кол-во котлов
	Год установки
	Мощность котла Гкал/час
	Выработанное тепло на котельную, Гкал/час
	КПД котлов, %
	Уд. расход топлива, кг у.т./Гкал
	Потери тепла, %
	Загрузка, %

	ВК-21
	1
	2011
	1,72
	0,8
	90


	158,0
	17,3
	23,2

	ВК-21
	1
	2001
	1,72
	
	
	
	
	


Существующие проблемы котельной:

- необходимо заменить котел № 1, который выработал свой ресурс;

- существенный избыток мощности котельной, вследствие того, что четырнадцать четырех квартирных коттеджа перешли на индивидуальное газовое отопление.

4.2. Потери в тепловых сетях.

Техническое состояние тепловых сетей д. Малый Конып в целом удовлетворительное, не считая участков от ТК- 14 до Малоконыпской школы  протяженностью 288,5 м и от ТК – 22 до ж/д № 24 ул. Новая протяженностью 59,5 м. Данный участок был проложен в 1984 году и с данного времени не ремонтировался.. Тепловые потери в основном  идут на этом участке из-за большой протяженности и ветхости тепловой изоляции.

Расчет тепловых потерь для тепловой сети газовой котельной д. Малый Конып был произведен в 2016 году КОГУП «Агенством Энергосбережения». По расчету тепловые потери составили 1112,1 Гкал в год.
В таблице 12 представлена характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Таблица 12 - Характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении
	Год построй-ки
	Диаметр, мм
	Длина участка, п.м.
	Потери в теплосетях, Гкал/год

	
	
	Всего
	В том числе
	

	
	
	Теплосеть
	ГВС
	Подземной прокладки
	Надземной прокладки
	

	
	
	
	
	Теплосеть
	ГВС
	Теплосеть
	ГВС
	

	2002
	219
	32,0
	-
	32,0
	-
	-
	-
	1112,1

	2002
	159
	518,0
	
	518,0
	-
	
	
	

	1980
	133
	483,0
	-
	381,0
	
	102,0
	-
	

	
	108
	590,0
	68,5
	590,0
	68,5
	-
	-
	

	
	89
	159,0
	78,5
	59,0
	78,5
	100,0
	-
	

	
	76
	-
	247,5
	-
	196,5
	-
	51,0
	

	
	63ПП
	116,0
	-
	116,0
	-
	-
	-
	

	
	60
	-
	78,5
	-
	78,5
	-
	
	

	2001
	57
	499,0
	265,0
	487,0
	214
	12,0
	51,0
	

	
	50ПП
	-
	50,0
	-
	50
	-
	-
	

	
	40
	30,0
	183,5
	30,0
	183,5
	-
	
	

	
	32
	-
	147,0
	-
	141
	-
	6,0
	

	
	25
	-
	49,5
	-
	49,5
	-
	
	

	ИТОГО
	
	2427,0
	1168,0
	2213,0
	1060,0
	214,0
	108,0
	1112,1


5. Предложения по новому строительству и реконструкции системы теплоснабжения
Учитывая, что Генеральным планом Коныпского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. 

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Замена запорной арматуры на тепловой сети с использованием современных поворотных заслонок или врезки шаровых кранов, что позволит снизить тепловые потери в нештатных и аварийных ситуациях, а также позволит исключить варианты появления утечек теплоносителя через сальниковые набивки задвижек.

6. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Коныпского сельского поселения бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено.

___________
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